Wysokie Mazowieckie, 2008.11.12.

OR.3421–7/08

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja Zespołu Szkól Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem”

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśnia treść SIWZ 

Pytanie

„1. Kosztorys ofertowy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej czy szczegółowy?

2. Brak wykazu stolarki.

3. Poz. przedmiaru nr 22 – wymiana okien m2 – 18,87 w zestawie przedmiaru jest m2 22,51. Pytanie – którą wartość przyjąć do wyceny?”

4. Poz. przedmiaru nr 26, 28, 29 – brak grubości płyt styropianowych.

5. Poz. przedmiaru nr 36 – proszę podać ilość zasypki wykopów.

6. Poz. przedmiaru nr 40 – brak grubości mat z wełny mineralnej.

7. Poz. przedmiaru nr 48 – prosimy o szczegółowy zakres robót (przedmiar).”
Odpowiedź

1. Dopuszcza się wykonanie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną.
2. Wykaz stolarki zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.
3. W poz. 22 przedmiaru przyjąć 22,51 m2.

4. W poz. przedmiaru 26 została podana gr. Styropianu 14 cm, natomiast w poz. 28 dotycząca ościeży przyjęto grubość styropianu 2 cm, poz. 29 grubość styropianu to 10 cm.

5. Tak jak wykopu tj. 108,38 m3.

6. W poz. 40 przedmiaru należy przyjąć płytę z wełny mineralnej grubości 15 cm.

7. Projekt budowlany określa wymianę instalacji odgromowej na całym obiekcie, oferent zobowiązany jest do jako kompletu dla całego obiektu objętego termomodernizacją. Inwestor uzna za wykonanie w całości instalacji odgromowej po przedłożeniu przez wykonawcę pozytywnego protokołu z badań tej instalacji.

